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POZARNI RED za OS MILANA SUSTARSIGA

Na podlagi Zakona o varstvu pred poZarom (Ur.l. RS, 8t. 3/07, 9/11 in 83/12) in na 0Snovi
Pravilnika 0 pozarnem redu (Ur. List RS §t. 52/07, 34/11 in 101/1 1) izdaja ravnatelj(ica) OS
MILANA SUSTARSICA (v nadaljnjem besedilu Sola) naslednji

POZARNI RED

SPLOSNA DOLOCBA

1. CLEN

Ta pozarni red ureja:
1. organizacijo varstva pred poZarom v OS MILANA SUSTARSICA, STEMBALOVA
ULICA 2A, 1000 LJUBLJANA,

2. ukrepe varstva pred poZarom, ki jih narekujejo delovni pogoji dela v $oli,

. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz pozarno
ogrozenih prostorov

- podatek o predvidenem Stevilu uporabnikov glede na namembnost stavbe,

- ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, elektri¢nih, plinskih naprav in
drugih virov vziga,

6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,

7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred poZarom, naéin in kontrola teh ukrepov

8. navodila za ravnanje v primeru poZara

9. na¢in usposabljanja in poudevanja delavcev o poZarni varnosti..
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V objektih Sole mora biti del pozarnega reda iz prve, druge in tretje tocke prejinjega odstavka
izobesen na vidnem mestu.

1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM

2. CLEN

Ravnatelj(ica) Sole skrbi :

L. za celotno varstvo pred pozarom,

- Za sprejem, spremembe in dopolnitve pozarnega reda, pozarnega nadrta in nadrta
evakuacije

za pooblascanje odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred poZarom,

- za zagotavljanje financiranje varstva pred poZarom

organizacijo usposabljanja oseb za varstvo pred pozarom

o
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Pooblaséena pravna oseba BORSTNAR & CO. (tel.: 01-511-21-74) za varstvo pred
poZarom s svojimi delavci (ki imajo ustrezno izobrazbo in strokovni izpit) opravlja
naslednje naloge:

. izvajanje ukrepov varstva pred poZarom,

. 1zdela poZarni red in njegove dopolnitve,

. nadzoruje izvajanje ukrepov (pozarni pregled 1 x letno, ter pri vsakem obisku %ole posveti
posebno pozornost pozarni varnosti ter v primeru nepravilnosti o tem obvesti
ravnatelja(ico)),

4. organiziranje izvajanja usposabljanja zaposlenih v sodelovanju z ravnatelja(ico) 3ole,

LI O —
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skrbi za nadzor nad vzdrZevanjem opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred
poZarom,

6. sodeluje pri vodenju evidenc in pripravlja njihove dopolnitve,

. izdaja dovoljenja za vro&a dela,

8. izdelava porocil in zapisnikov o pregledih ter o ugotovljenih pomanjkljivostih

n
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Odgovorne osebe za gasenje zadetnih poZarov in izvajanje evakuacije opravljajo naloge:

1. Ce opazi zaGeten poZar, je dolZan obvestiti vodstvo Sole, in prideti z gaSenjem,

2. &e pozara ni mo& pogasiti, usmerja in pomaga osebam v objektu k hitrejsi evakuaciji iz
objekta,

3. na zbirnem mestu zbere vse podatke o evakuiranih osebah, ter podatke posreduje vodji
intervencije,

4. sodelujejo pri usposabljanju za izvajanje evakuacije (vaja evakuacije).

5. Stevilo ogovornih oseb v $oli (minimalno potrebno Stevilo): 5

Osebe, odgovorne za gaSenje zadetnih pozZarov in izvajanje evakuacije se napoti na
izobraZevanje na ustrezno institucijo. Odgovorne osebe se usposablja na tri leta. Osebe, ki so
odgovorne za galenje zadetnih pozarov in izvajanje evakuacije so razvidne iz potrdila o
usposabljanju. Program usposabljanja je v prilogi.

Tajnica Sole skrbi za naslednje:
1. Pomaga pri vodenju in shranjevanju evidenc
2. Obves¢anje dologenih oseb v primeru, da ni ravnatelja(ice) 3ole

HiSnik oz. vzdrzevalec zgradbe skrbi za naslednje:
1. Nadzoruje dnevno stanje na %oli ter v primeru situacij, ki bi lahko pripeljale do poZara
obvesti ravnatelja(ico) $ole in pooblaséeno osebo
- Izvaja kontrolo stanja varstva pred poZarom po kontrolnem listu (3 x letno)
- Odpravlja dologene manjse pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pooblaséena oseba za poZarno
varnost (npr. zaloZenost hidrantov, el. omaric, gasilnikov,...)
. V primeru vegjih pomanjkljivosti sodeluje z izvajalcem pri odpravi le-teh ter o stanju
obvesti ravnateljico ter pooblag&eno osebo
5. Skrbi, da so intervencijske povrdine vedno proste in prevozne (oznacenost, kidanje snega,
posutje proti zdrsu, ko¥nja trave. . o
6. Nadzoruje napravo centralne kurjave in plinske instalacije, ter naro¢a redne servisne
preglede
7. V primeru manjsega poZara pri¢ne z gaSenjem in obvesti vodstvo Sole
8. Po obvestilu (znaku za nevarnost) zapre dovod plina & ga ustanova ima in izklopi
elektriko v stavbi
9.V primeru gasilske intervencije posreduje informacije o situaciji in objektu vodji
intervencijske ekipe

LY O
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Vodja kuhinje skrbi naslednje:

- Nadzoruje dnevno stanje v kuhinji jedilnici in shrambah v primeru situacij, ki bi lahko
pripeljale do poZara obvesti vodstvo $ole ali pooblas&eno osebo

2. Nadzoruje naprave v kuhinji, ter naro¢a redne servisne preglede

. Po kon¢anem delu preveri da so naprave izklopljene ter da je zaprt dovod plina

. 'V primeru manjsega pozara priCne z gasenjem in obvesti vodstvo Sole

p—t
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5. Po obvestilu (znaku za nevarnost) preveri ali je zaprt dovod plina (e ga ustanova ima) za
kuhinjo in izklopi elektriko v kuhinji (¢e se v kuhinji oz. v bliZini nahaja elektro omarica),
ter se umakne iz stavbe

Kuharji skrbijo za naslednje:

1. Nadzoruje dnevno stanje v kuhinji jedilnici in shrambah v primeru situacij, ki bi lahko
pripeljale do poZara obvesti vodjo kuhinje Sole

2. Po kon¢anem delu izklopi naprave za dovod plina v kuhinji

3. V primeru manjSega poZara pri¢nejo z gasenjem in obvestijo vodstvo Sole

4. Po obvestilu (znaku za nevarnost) se umakne iz stavbe

Ugitelji imajo naslednje naloge:

1. Skrbijo za nemoten potek izvajanja vzgojno izobraZevalnega dela in hkrati skrbijo, da ne
pride do nevarnosti poZara v prostoru, kjer se nahajajo ali ga ob&asno uporabljajo

2. Spremljajo poZarno varnost in o morebitnih pomanjkljivostih obvestijo vodstvo $ole

3. V primeru manjSega poZara pri¢nejo z gaSenjem in obvestijo vodstvo 3ole

4. Po obvestilu (znaku za nevarnost) pri¢nejo z evakuacijo uencev in drugih prisotnih po
evakuacijskem nacrtu.

Utitelji kemije, fizike, biologije, likovnega pouka, gospodinjstva in tehni¢nega pouka

imajo naslednje naloge:

1. Skrbijo za nemoten potek izvajanja vzgojno izobraZevalnega dela in hkrati skrbijo, da ne
pride do nevarnosti poZara v prostoru, kjer se nahajajo ali ga ob&asno uporabljajo

2. Spremljajo poZarno varnosti in o morebitnih pomanjkljivostih obvestijo vodstvo Sole

3. Skrbijo da se kemikalije, ostale nevarne in gorljive snovi ustrezno shranjujejo, da koli¢ina
snovi ne presega dnevne porabe in da se pri uporabi upoStevajo vsi poZarnovarnostni
ukrepi

4. Preverjajo ¢e so po uporabi izklopliene vse elektro naprave ter zaprti dovodi plina v

specialnih u€ilnicah, kemikalije pa shranjene v ognjevarni omari

V primeru manj$ega poZara pri¢nejo z gaSenjem in obvestijo vodstvo Jole

6. Po obvestilu (znaku za nevarnost) pri¢nejo z evakuacijo otrok in drugih prisotnih po
evakuacijskem nadrtu.

g

Najemniki telovadnice v skrbijo za naslednje:

1. Skrbijo, da izvajanje $portnih in ostalih aktivnosti poteka nemoteno in hkrati skrbijo, da ne
pride do nevarnosti poZara v telovadnici ter v primeru situacij, ki bi lahko pripeljale do
poZara obvestijo ravnatelja(ico) ole

2. V primeru organiziranja vegjih prireditev poskrbijo za poZamo straZo, kot je opredeljeno v

4. odstavku 8. ¢lena poZarnega reda, ter upostevajo vse predpise na podro&ju organiziranja
prireditev

- V telovadnici se izvajajo rekreacijske tekme (v popoldanskem &asu in ob vikendih), kjer se

lahko zadrzuje do najve& 100 oseb.

- V primeru manj$ega poZara priénejo z gaSenjem in obvestijo ravnatelja(ico) Sole

. Po obvestilu (znaku za nevarnost) se umaknejo iz telovadnice

. Najemniki telovadnice, morajo zagotoviti tudi osebe, ki so zadolZene za gadenje zadetnih

poZarov in izvajanje evakuacije. Stevilo dologenih oseb mora biti skladno s predvidenim
Stevilom uporabnikov (v skladu s Pravilnikom o poZarnem redu morajo biti posebej
dolo¢ene osebe, odgovorne za gaSenje zaletnih pozarov in izvajanje evakuacije iz
objektov). V objektu mora biti dologena ena oseba in na vsakih 200 oseb/uporabnikov e
po ena

I (U%)
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7. Najemniki telovadnice morajo upoStevati oz. izvajati dolofene ukrepe varstva pred
poZarom, ki so opredeljeni v drugi to¢ki pozarnega reda in sicer 7. ¢len, 8. &len, 9. ¢len, 10.
¢lenin 11. ¢len

8. Najemniki telovadnice se morajo pred uporabo telovadnice seznaniti s poZarnim redom,
kar potrdijo s podpisom evidenénega lista, ki je v prilogi tega poZarnega reda

3.CLEN

Delavci Sole so dolzni, da pri svojem delu v Soli upoitevajo predpise s podro&ja varstva pred
pozarom, da se zavaruje Zivljenje in zdravje uéencev, delavcev Sole in ostalih oseb v %oli ter
premozZenje, s katerim upravlja $ola.

4. CLEN

Dolocba prejsSnjega ¢lena velja tudi za obiskovalce, uéence in osebe, ki se iz kakr§negakoli
razloga zadrzujejo v Soli.

2. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM
5.CLEN

V objektu Sole so pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred poZarom,
ki jih je potrebno vzdrzevati v skladu s tehni¢nimi navodili proizvajalcev.

Gasilni aparati morajo biti pregledani (skladno z navodili proizvajalca gasilnih aparatov oz.
1x letno) in brezhibni, ne smejo biti zaloZeni ter obeSeni na pravilni visini (prijemalite — vrh
aparata od 0,8 do 1,2 m nad tlemi). V stavbah, v katerih se izvaja izobraZevanje in
znanstvenoraziskovalno delo, se na pet uéilnic oziroma na vsakih 300 m? etazne povrsine
namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, vendar ne manj kot trije gasilniki s 6 EG v stavbi.
Razdalja med gasilnim aparatom in vhodom pa ne sme biti dalj$a od 20 m.

Preglede izvaja pogodbeni serviser, ki vodi evidenco rokov pregledov, ki so sestavni del
evidenc PoZarnega reda.

Hidranti morajo biti pregledani (1x letno), kompletni in dostopni ob vsakem &asu.

Preglede izvaja pogodbeni serviser, ki vodi evidenco (hidrantni listi) rokov pregledov, ki so
sestavni del evidenc PoZarnega reda. Stanje hidrantnega omrezja mora biti razvidno iz
hidrantnih listov.

Ce se ne pregleda opreme ga ravnatelj(ica), na pobudo pooblai&ene osebe, pisno opozori o
poteku roka.

Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo biti v vsaki situaciji prehodni.

6. CLEN

OS Milana §u§tvar§iéa ima ogrevanje na mestni toplovod. Zemeljski plin se uporablja za
potrebe kuhinje. Sola ima strelovode. Za gaSenje poZarov so names&eni ro¢ni gasilni aparati
in hidrantno omreZje. Sola ima name$&en avtomatski sistem za odpiranje vrat.
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V objektu Sole morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave izvedene in
vzdrZevane v skladu s tehni¢nimi predpisi in navodili proizvajalcev. Elektro omarice morajo
biti zaklenjene, kljuc pa pri hisniku oz. pri osebi katero pooblasti ravnatelj(ica).

Plinska troSila (npr. Stedilnik, kotel, prekucna ponev, pe¢), ki so prikljudena na instalacijo
zemeljskega plina morajo biti pregledana (I1x letno). Pregled plinskih trogil ter stabilne
plinske instalacije v objektu opravi plinarna oz. pooblaséen serviser. O opravljenem pregledu
pa mora izstaviti poro¢ilo.

Prav tako je potrebno 1x na 3 leta pregledati prikljucitev plinske jeklenke (v kolikor se v
objektu nahaja) pri vseh trosilih (Stedilnik, gorilniki v kemiji, ipd.). Pri vsaki zamenjavi
jeklenke je potrebno posvetiti posebno pozornost zamenjavi tesnil (tesnost plinske napeljave
preizkusite z milnico. V primeru pus¢anja zaprite ventil na jeklenki, prezragite prostor in
odstranite jeklenko iz prostora. Ne uporabljajte elektri¢nih stikal, vZigalic ali odprtega
plamena. Ce nevarnosti in napake ne morete odpraviti sami, pokli¢ite pooblaséenega
serviserja), vsaka tri leta pa je potrebno zamenjati prikljuéno gumijasto cev.

Pozarni pregled se opravlja 1 X letno s strani pooblai¢enega inZenirja.

Avtomatski sistem za odpiranje vrat v sili je names€en 4 x v pritli&ju (severna in zahodna
stran objekta) in 1 x v prvem nadstropju (zahodna stran objekta). Ob pritisku na zeleno tipko
se vrata avtomatsko odprejo in omogocajo prost izhod na varno. Vhodi oz. izhodi se
avtomatsko zaprejo glede na urnik. Urnik je objavljen na spletni strani $ole ter na oglasni
deski.

V kurilnici je potrebno paziti, da u€enci oz. nepoobladene osebe nimajo dostopa do ventilov.
Cistenje dimovodnih in kurilnih naprav se opravlja vsako leto. CisCenje opravi
koncesionarska dimnikarska sluzba. Nastavitve in pregled kurilnih naprav se opravlja vsako
leto, opravi jih pogodbeni serviser.

7. CLEN

Delavci Sole, ucenci in ostale osebe so dolzni o vsaki nepravilnosti, ki ogroza zZivljenje in
zdravje ali premozZenje obvestiti ravnatelja(ico) $ole ali poobladeno osebo. To velja tudi za
primere, Ce izgine ali se poskodujejo varnostne nalepke, evakuacijske oznake, hidrantna
oprema, gasilni aparat, ipd.

8. CLEN

V prostorih Sole je uporaba odprtega ognja prepovedana, razen v prostorih, kjer u¢ni ali
delovni proces to zahteva. Navedeni prostori morajo biti v ta namen posebej urejeni. Delavke
v pisarnah se morajo prepricati pred odhodom, ali so vsi aparati izkljuceni. Isto velja za
delavke v kuhinji in vzdrZevalce v svoji delavnici.

Kajenje je v prostorih ole prepovedano.

Kuhanje kave je po objektih dovoljeno, & so zagotovljeni vsi normativi poZarne varnosti -
urejeni kuhalniki na negorljivi podlagi, v bliZini ni gorljivih elementov ali z aparati za kavo.

Ce se v prostorih Sole opravljajo poZarno nevarna vzdrievalna dela (varjenje, rezanje, uporaba
orodij, ki iskrijo) je izvajalec del dolZan zagotoviti poZarno strazo. Za pozarno strao se
smatra prisotnost gasilcev, pred delom, med delom in po njem toliko ¢asa, dokler obstaja
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potencialna nevarnost za vZig prisotnih gorljivih snovi. Sola nima lastnih oseb za opravljanje
poZarne straze.

Za izvajanje poZarno nevarnih del je potrebno pridobiti dovoljenje poobladéene osebe za
VPP, katero je potrebno predtasno obvestiti, da dolo¢i pod kaksnimi pogoji je dovoljeno
izvajati ta dela.

V kolikor se v telovadnice prirejajo razne prireditve ali tekme je organizator dolZan zagotoviti
poZzarno strazo, ki se smatra kot prisotnost gasilcev. PoZarna straza mora biti prisotna pred
delom, med delom in po njem toliko &asa, dokler obstaja potencialna nevarnost za vzig
prisotnih gorljivih snovi.

Pred zaCetkom opravljanja poZarno nevarnih del je potrebno izvajalcem del dati navodila za
posameznike, ki v objektu oblasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko
povzro¢ijo poZar. Navodila preda ravnatelj(ica) ali oseba, katero pooblasti ravnatelj(ica).
Izvajalec pozarno nevarnih del mora prejem potrdila podpisati, eno izvod obdrZi Jola drugega
pa izvajalec.

Navodila za posameznike, ki v objektu ob&asno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki
lahko povzrogijo poZar, so v prilogi, kot sestavni del PoZarnega reda.

9. CLEN

Hodniki in stopnis¢a ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni,
prosti, dosegljivi in oznadeni s piktogrami v skladu z naérti evakuacije.

Zasilni izhodi v vseh objektih morajo biti oznadeni s piktogrami v skladu z naértom
evakuacije ter vedno prosti in prehodni.

Nacrt evakuacije mora biti izobeSen v vegjih prostorih oz. razredih, kjer se zadrZuje vedje
Stevilo ljudi na vidnem mestu.

Oprema, naprave in druga sredstva varstva pred poZarom morajo biti vedno prosta in
dosegljiva.

10. CLEN

Dovozne poti in povriine za gasilsko intervencijo ob objektih 3ole morajo biti ustrezno
oznacene, vedno proste in urejene po predpisih.

11. CLEN
Glede na namembnost prostorov so ukrepi in navodila varstva pred poZarom naslednji:
1. Zbornica

Dodatnih peéi za ogrevanje se ne uporablja. Zadnja delavka naj se prepri¢a, e so pred
odhodom vsi elektriéni aparati izkljuceni.

2. Kuhinja in uéilnica gospodinjskega pouka
Do pozara lahko pride zaradi nepravilne uporabe $tedilnikov, zaradi nepazljivosti ali okvar.
Prepredevanje poZara:
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1. UCence, ki imajo gospodinjski pouk ali gospodinjski krozek, mora ugiteljica, ki izvaja
pouk ali kroZek, nadzirati pri delu s Stedilnikom. Se posebno pazi, da ne bi uéenci pustili
prizganega Stedilnika, ko konéajo z delom.

Delavei v kuhinji skrbijo za pravilno uporabo $tedilnika in drugih naprav (petica,...). Po
konanem kuhanju obvezno preverijo, &e so naprave ugasnjene. Ko zapusc¢ajo kuhinjo ali
ucilnico za gospodinjski pouk, delavci ponovno preverijo, &e so $tedilnik in druge naprave
izkljuéene.

. Delavei v kuhinji in uéiteljica gospodinjskega pouka preverjajo, Ce je stanje 3tedilnika in
drugih naprav neopore¢no. Naprave, ki bi lahko povzrogile poZar, se ne smejo uporabljati.
4. Posebno pazljivi morajo biti pri delu z oljem, da se le to ne vzge. V takem primeru morajo

imeti v bliZini poZarno krpo, da to pogasijo.

o

(%]

Oprema za gasenje:
Aparat za gaSenje in negorljiva tkanina mora biti namesen v neposredni bliZini kuhinje oz.
utilnice za gospodinjski pouk. Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hidnik.

3. Udilnice kemije in fizike
Do poZara lahko pride pri izvajanju eksperimentalnega dela, pri katerem ucitelji in udenci
uporabljajo elektri¢ne naprave in gorilnike.

Prepre¢evanje pozara:

Utitelj je odgovoren za pravilno uporabo 3piritnih gorilnikov ter elektri¢nih naprav. Pred
pri¢etkom eksperimentalnega dela opozori udence na moZnost pozara in na ukrepe za
prepreCevanje in gaSenje pozara. Glede preverjanja neoporefnosti naprav in uporabe
neustreznih naprav velja enako kot za delavee v kuhinji.

Ucitelj mora biti Se posebno pozoren, kadar pri delu uporablja mo¢no hlapljive, vnetljive ali
eksplozivne snovi. Takrat prenese gasilni aparat v neposredno bliZino delovnega mesta, kjer
bo opravljal eksperiment. Po ekspirementu osebno preveri, da Je elektrika izklopljena.

Oprema za gaSenje:
Aparat za gaSenje in negorljiva tkanina mora biti namei&en v neposredni bliZini uéilnice za
kemijo in fiziko. Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hignik.

4. Utilnica tehniéne vzgoje in hi¥nika delavnica

Nevarnost poZara je povetana ob uporabi nekaterih strojev in naprav.

Prepre¢evanje pozara:

- Vnetljive snovi so lahko samo v originalni embalai najve¢ do 1 1.

- Vse vnetljive snovi se skladi$¢ijo v ognjevarni omari z odzracevanjem.

- V Casu uporabe vnetljivih snovi je potrebno prostor zraditi

Hisnik in uéitelji tehni¢ne vzgoje smejo uporabljati samo neopore&no opremo in naprave.
Kadar uporabljamo hlapljive materiale (barve, laki, razredgila, itd.), pazimo, da ne bi kdo
prizgal ognja, v glavnem pa naj se uporabljajo barve, laki, itd. na vodni osnovi. V primeru, da
se uporabljajo hlapljive snovi je potrebno izkljuciti vse vire viga, potrebno pa je tudi z
ustreznimi ukrepi (prezradevanje) prepreCiti, da v prostoru ne pride, do povecane
koncentracije vnetljivih ali eksplozivnih hlapov.

Oprema za gasenje:
Aparat za suho gaSenje mora biti v neposredni bliZini uéilnice za tehnino vzgojo. Prav tako
mora biti gasilni aparat v vsaki delavnici in skladis¢u, kjer so vnetljive snovi.
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5. Pisarne, kabineti, ostale udilnice in ostali prostori

Kuhanje kave je v prostorih dovoljeno le, e so zagotovljeni vsi normativi pozarne varnosti -
urejeni kuhalniki na negorljivi podlagi, v blizini ni gorljivih elementov ali z aparati za kavo.
Utitelji ter ostali zaposleni naj se prepri¢ajo, ¢e so pred odhodom vsi elektriéni aparati
1zkljuceni.

6. Kurilnica

Prezralevalne odprtine se ne smejo zalagati. V prostorih se ne sme shranjevati lahko
vnetljivih snovi in ostalih predmetov, ki ne sodijo v navedene prostore.

Prostori morajo biti dobro prezrateni, gasilni aparat mora biti v neposredni bliZini na lahko
dostopnem mestu. Na vratih mora biti opozorilo Kaditi prepovedano in Nepoobladdenim
osebam vstop ni dovoljen.

7. Hodniki

Hodniki morajo biti vidno oznaceni z nalepkami ali tablami, ki oznacujejo izhod v sili oz.
smer umika v primeru poZara iz stavbe. Vsa gasilna sredstva morajo biti na svojem mestu,
brezhibna in oznacena skladno s standardom SIST 1013.

12. CLEN

Sola mora v skladu s Pravilnikom o pozarnem redu, glede na oceno pozarne ogroZenosti
izdelati obvezne priloge in jih hraniti poleg pozarnega reda oziroma po dolo¢ilih omenjenega
pravilnika.

3. ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN
POTEK DELA IZ POZARNO OGROZENIH PROSTOROV

13. CLEN

Odsluzene odveéne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd.) se odstranjujejo sproti — s strani
pooblas€enih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega materiala.

14. CLEN

~ Vse vnetljive kemikalije morajo biti pravilno skladi§&ene in hranjene, v nasprotnem primeru
pa takoj odstranjene v skladu z predpisi. Nevarne snovi morajo imeti varnostne liste, kateri se
hranijo v posebni mapi pri u¢itelju. Nevarne snovi pri kemiji morajo biti shranjene v
ognjevarni omari v originalni embalaZi.

Odveéne vnetljive kemikalije je potrebno odstrani s strani pooblas¢enega podjetja registrirano
za odvoz odpadnih kemikalij (pri kemiji oziroma biologiji).

PoZarno ogroZeni prostori so predvsem laboratoriji kemije in biologije, ter delavnice. V teh
prostorih so ucitelji vedno prisotni in spremljajo uéni proces, da je varen in zanesljiv. V
primeru zaetnih pozarov so pripravljeni takoj intervenirati: pogasiti zacetni poZar, obvestiti
vodstvo Sole, gasilce in po potrebi takoj zadeti z evakuacijo.
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4. PODATEK O PREDVIDENEM STEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA
NAMEMBNOST STAVBE

15. CLEN

Predvide}rlo Stevilo uporabnikov ustanove:
- na OS Milana Sustarsica je predvideno do 700 uporabnikov
- v prostorih telovadnice ob rekreacijskih tekmah pa do 100 uporabnikov

5. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV,
ELEKTRICNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VZIGA

16. CLEN

Do eksplozije lahko pride pri delu s plinom (v kuhinji) in pri delu z nevarnimi snovmi
(kemija, biologija, hi¥niska delavnica).

Preprecevanje eksplozije:

- da do eksplozije ne pride, je potrebna redna kontrola in pregledi plinskih napeljav, tesnil ter
porabnikov. Ravnatelj(ica) je dolzna poskrbeti, da se redno izvajajo pregledi plinske
instalacije in trosil s strani pooblas¢ene organizacije.

- pri delu z nevarnimi snovmi je potrebno upostevati varnostne liste, zagotoviti odzradevanje
ali prezratevanje prostorov. Masa nevarnih snovi ne sme presegati dnevne koliéine, ki jo
potrebujemo za opravljanje dela. To velja tudi za hisniske delavnice, kjer je potrebno vse
vnetljive snovi (bencin, topila, laki) hraniti v original embalazi, v ognjevarni omari, masa
teh snovi, pa ne sme presegati dnevne koligine, ki jo potrebujemo za opravljanje dela.

Oprema za gaSenje:
Aparat za gaSenje mora biti v neposredni bliZini uéilnic ter v kuhinji. Prav tako mora biti
gasilni aparat v vsaki delavnici in skladiseu, kjer so vnetljive snovi.

6. UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCLIO
17. CLEN

Evakuacijske poti in zasilni izhodi morajo biti vedno prosti in prehodni. Ob nevarnosti mora
biti uporabnikom objektov omogodena hitra in varna evakuacija.

Hodniki morajo biti ozna¢eni z nalepkami ali tablami, ki oznaCujejo izhod v sili oziroma smer
umika iz stavbe v primeru pozara, na njih pa ne smejo biti ovire, ki bi lahko zoZile
evakuacijsko pot. Naprave iz gorljivih mas ne smejo biti prisotne na hodnikih, stopnigih
oziroma na evakuacijski poti.

Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo biti v vsaki situaciji prehodni, kar pomeni, da &e so zasilni
izhodi zaklenjeni, morajo biti v bliZini klju¢i za odpiranje vrat oz. se morajo nahajati v
posebnih omaricah s steklom pri vratih ali pa jih morajo imeti vsi zaposleni.
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18. CLEN

Prav tako ne smejo biti zaloZena gasilna sredstva, elektro omare ter glavna plinska poZarna
pipa. Vsa gasilna sredstva morajo biti na vidnem mestu in pravilno oznadena.

V primeru evakuacije morajo zaposleni zapreti plin, izklopiti elektriko ter se skupaj z ostalimi
osebami evakuirati iz objekta. Evakuiranci se zberejo na dogovorjenem zbirnem mestu.

19. CLEN

Intervencijska pot mora biti oznafena s prometnim znakom in ozna&bami na vozidu
»Intervencijska pot«, v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah. Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil.
Parkiranje na teh povr$inah je prepovedano.

Dostopne poti za gasilce in gasilska vozila, postavitvene in delovne povrsine za gasilska
vozila, morajo biti vedno proste in prehodne. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti
oznacene z opozorilnimi tablami z napisom »Dovozna pot za gasilska vozila«.

V primeru poZara poslovna sekretarka ali oseba dologena za gaSenje zacetnih poZarov pri¢aka
gasilce, ter vodji intervencije izro&i poZarni naért ter nadrt evakuacije.

20. CLEN

Na Soli se mora enkrat na leto izvesti usposabljanje za izvajanje evakuacije (usposabljanje je
potrebno izvesti, kjer je ocena pozarne ogrozenosti 3 ali veg, ali & se v objektu nahaja veg,
kot sto uporabnikov). Usposabljanje naj se izvede po naértu evakuacije, preveri naj se
usposobljenost vseh sodelujocih pri evakuiranju iz objekta (moznosti usposabljanja: z gasilci,
samo zaposleni ali zaposleni z otroci).

Usposabljanje za izvajanje evakuacije odredi ravnatelj(ica) $ole. O usposabljanju se napise
zapisnik, ki mora vsebovati evidenco o &asu, sodelujocih in nadinu izvedbe.

Zapisnik o usposabljanju za izvajanje evakuacije je v prilogi, kot sestavni del PoZzarnega reda.

7. DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM,
NACIN IN KONTROLA TEH UKREPOV

21. CLEN

Ukrepi varstva pred pozarom so vsi gradbeni, tehnoloski, tehni¢ni in organizacijski ukrepi, ki
zmanjsujejo poZarno tveganje in zagotavljajo poZarno varnost.

Pri uporabi prostorov se morajo izvesti:

Organizacijski ukrepi

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene za preventivno delovanje pred pozarom,

hitro posredovanje ob zagetnem poZaru in za varno evakuacijo.

- S pozarnim redom morajo biti seznanjeni vsi zaposleni. Podpisan izvledek poZarnega reda,
mora biti stalno izobesen na za to doloenem mestu.
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Redno se mora usposabljati zaposlene, prakti¢no in teoreti¢no, tako da bodo poznali vse
predvidene ukrepe in da bodo znali uporabiti gasilna sredstva.

1 x letno mora delodajalec oz. strokovna oseba za poZarno varstvo kontrolirati izvajanje
ukrepov varstva pred poZarom in izpolniti kontrolni list, ki je sestavni del tega poZarnega
reda.

Evakuacijska pot in izhodi morajo biti vedno prosti in oznadeni v skladu s standardom
SIST EN 1013.

Dostop do naprave za zaCetno gasenje, elektriéne omarice ne smejo biti ovirani.

Redno se mora pregledovati in vzdrZevati elektri¢no instalacijo v skladu z navodili
proizvajalca. O vsaki okvari in pomanjkljivostih na elektriénih instalacijah se mora takoj
obvestiti odgovorno osebo.

Poskodovani prikljuéni kabli, vti¢nice in vtikade se mora takoj izloiti.

V primeru prekinitev elektri¢nega toka ne smete za nadomestno razsvetljavo uporabljati
sve€ oziroma odprtega ognja.

Delovna oprema in naprave, ki se uporablja mora ustrezati veljavnim predpisom in imeti
ustrezno dokumentacijo. V skladu z navodili proizvajalca se mora periodiéno (v rokih, ki
ne smejo biti dalj$i od 3 let) izvajati preglede s strani pooblaiéene organizacije.

Gradbeni ukrepi:

Pri adaptacijah prostorov se morajo upostevati veljavni tehni¢ni ukrepi predpisi in
standardi s podro¢ja varstva pred poZarom;

prostore, naprave in priprave se mora vzdrZevati in uporabljati, tako da ne predstavljajo
nevarnosti za nastanek pozara;

pri vzdrZevanju, Kjer je potrebna uporaba odprtega ognja se mora izdati pismeno
dovoljenje za izvajanje takih del s preventivnimi ukrepi zagotoviti varno izvajanje del in
zagotoviti poZzarno strazo;

elektriCno instalacijo mora vzdrZevati strokovna pooblagena oseba v skladu s tehninimi
predpisi, tako da ne predstavlja nevarnosti za nastanek pozara.

Evidence

ki se jih vodi v skladu z zahtevami Zakona o varstvu pred poZarom in Pravilnika o poZarnem
redu:

spisek zaposlenih seznanjenih s poZarnim redom;

ime in priimek osebe doloene za gaSenje zaletnih poZarov in izvajanje evakuacije in
nalin izobrazevanja;

o rednih pregledih in o vzdrZevanju,

0 pozarih in eksplozijah,

kontrolni list o stanju pozarne preventive.

Objekt Sole ima namesceno strelovodno napeljavo, katero se preverja skladno s Pravilnikom o
zad¢iti stavb pred delovanjem strele in sicer na vsakih 4 leta.

Glede na Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah in glede na
Tehni€no smernico je potrebno opraviti obgirne elektro meritve v ustanovi na vsakih 8 let s
strani ustreznega podjetja, ki ima ustrezna dokazila za opravljanje omenjenih meritev.
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8. NAVODILO O RAVNANJU V PRIMERU POZARA
22. CLEN

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost poZara ali eksplozije oziroma kdor opazi pozar,
mora nevarnost odstraniti oziroma poZar pogasiti, &e to lahko stori brez nevarnosti zase in za
druge.

Ce sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti Center za obvestanje tel. 112 ali policijsko
postajo tel. 113 ter vodstvo 3ole.

Obvestilo o poZaru mora vsebovati toéne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal pozar,
o velikosti poZara in materialu, ki ga je zajel pozar, podatke o prijavitelju poZara in podatke o
ogrozenosti Cloveskih Zivljen;.

Prostor ki ga je zajel pozar je potrebno zapreti, da se ¢imbolj prepre¢i izhod dima na
evakuacijske poti.

23. CLEN

Uporabniki ali obiskovalci z internimi znaki 0pozorijo na nevarnost in potrebo po 1zpraznitvi
Sole. Obvestanje se izvede sledede:
- z internim ozvodenjem ali pa z glasnim pozivanjem

Obvestilo naj bo kratko in razumljivo s kratkimi navodili in lokacijo zbirnega mesta. Takoj je
potrebno priceti z evakuacijo po evakuacijskem naértu. V ugilnici najprej ucitelj presodi ali je
hodnik prehoden brez nevarnosti, ée je potem ugence spomni na pot od uéilnice do zbirnega
mesta zunaj zgradbe in jih napoti tja. Sele ko se prepri¢a, da noben ugenec ni ostal v uéilnici
ali stranskih prostorih zapusti ugilnico. S seboj vzame razredni dnevnik, gre za svojim
razredom in pazi, da kateri od otrok ne zaostane. Na zbimem mestu preveri, e so tam vsi ki
so bili tisti dan v Soli. Ce Kateri manjka takoj, sporodi vodstvu dole,

Ce ucitelj ugotovi da predvideni izhod ni dosegljiv, usmeri uéence proti drugemu izhodu, &e
je v Soli na voljo. Ce takega izhoda ni, ali je zadimljen Ze hodnik pred uéilnico, se ucitel;j
odloci da prostora ne bodo zapustili. Zapre vrata in odlo¢itev obrazloZi uencem. Gredo k
oknu, ki je predvideno za drugo pot za umik. Odprejo okno in na nek nacin 0pozarjajo nase
tako dolgo, dokler niso prepri¢ani da jih nekdo opazi.

Ob izpraznitvi Jole je potrebno izkljuéiti elektriko in zapreti plin.
24. CLEN

Do prihoda gasilske enote prevzame vodenje galenja in reSevanja strokovno najbolj
usposobljena oseba. Evakuacijo vodijo osebe odgovorne za gadenje zaletnih poZarov in
izvajanje evakuacije, pri izvedbi se uporablja evakuacijski naért.

Ob prihodu gasilcev jim je potrebno posredovati podatke o stanju poZara, izvedenih ukrepih,
tehni¢nih informacijah o objekty, izklopu elektrike in plina itd.

Ob poZaru je potrebno izpolniti eviden&ni list o poZaru, ki je v prilogi kot sestavni del
PoZarnega reda.
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9. NACIN POUCEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV O POZARNI
VARNOSTI

25. CLEN

V skladu z zakonom mora biti vsak, ki je redno, za¢asno ali obéasno zaposlen v Soli, pougen o
varstvu pred poZarom po programu, predvsem pao:

. pogojih na delovnem mestu (delovnih razmerah),

nevarnostih za nastanek pozara ali eksplozije,

preventivnih ukrepih,

nacrtih evakuacije in resevanja,

normativih, standardih ter o tehni&nih predpisih za varstvo pred pozarom,

opremi napravah in drugih sredstvih za varstvo pred poZarom,

uporabi sredstev za gaSenje zadetnih poZarov.

NV AL

26. CLEN

Zaposlene usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave
Republike Slovenije za zasgito in reSevanje v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in
pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom.

27. CLEN

Izvajalec usposabljanja mora pred pri¢etkom usposabljanja izdelati ustrezen program
usposabljanja, ki ga mora dati v potrditev ravnatelju(ici). Program usposabljanja je za prvo in
periodiéno usposabljanje enak. Vsebina in trajanje usposabljanja zaposlenih se prilagodi
dejavnosti, ter pozarni ogroZenosti objekta.

Delodajalec mora zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali zadasno oziroma obdasno zaposlen pri
njem usposobljen iz varstva pred pozarom. Usposobljenost zaposlenih mora biti stalna, tako
da se preverja znanje vsaka 2 ali 4 leta. In sicer za tehnidni kader in bolj ogroZena delovna
mesta 2 leti ostali pa na 4 leta.

28. CLEN

Stalna usposobljenost iz prejSnjega ¢&lena se preverja pisno ali ustno pred izvajalci
usposabljanja ali pred strokovnim delaveem, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Vsebino in nadin preverjanja znanja mora izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec
predhodno uskladiti z ravnateljem(ico).

Uspeh preverjanja znanja zaposlenih se oceni z “je opravil” ali “ni opravil”.

Delodajalec je dolzan voditi evidenco o tem, kdaj, o éem in na kakSen nagin je bil posamezen
delavec seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred poZarom in kdaj je opravil
preizkus znanja.

29. CLEN

Na 3oli se mora enkrat na leto izvesti usposabljanje za izvajanje evakuacije, kot je to dolo&eno
v 20. Elenu tega pozarnega reda.
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30. CLEN

V skladu s Pravilnikom o poZarmem redu morajo biti med zaposlenimi posebej dolodene
osebe, odgovorne za gasenje zadetnih poZarov in izvajanje evakuacije iz objektov. V vsakem
objektu mora biti dologena ena oseba in na vsakih 200 oseb 3e po ena. Usposabljanje se
izvede na vsaka 3 leta.

Poudarek usposabljanja naj bo na obravnavanju problematike poZarne varnosti v vzgojno-
izobraZevalnih ustanovah in riziénih vidikov evakuacije, predstavitev tehniénih in
organizacijskih resitev ter na gaSenju zaCetnih pozarov.

10. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

31. CLEN
Sestavni deli poZarnega reda so (priloge):
- izvleéek pozarnega reda
- evidenéni list 0 seznanitvi zaposlenih
- navodila za posameznike
- evidenca o poZarih in eksplozijah
- evidenca o izobraZevanju zaposlenih
- evidencni listi opreme, sredstev in naprav
& kontrolni list opreme, sredstev in naprav

32. CLEN

Z doloéili tega poZarnega reda s prilogami morajo biti seznanjeni vsi delavei $ole.
Ta poZarni red sprejme ravnatelj 3ole in za¢ne veljati takoj po dnevu sprejema.

Z dnem sprejetja tega poZarnega reda preneha veljati PoZarni red, sprejet dne ( 5. /ﬁf : 'ZO{P

Datum: /514, 2046 Ravnatelj(ica) Sole: K?/L




